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Le 11/06/2026

RAPPORT D'ANALYSES N° 2026.06.041/01 (v. 2)

Echantilion n°1 :

BASSIN NAPOLEON

Type de matrice : EAU DOUCE
Prélevé le : 02/06/2026 a 09:25
Acheminé par :

Réceptionné le : 02/06/2026

Parametre

Prélévement instantané d'eau destinée

Informations échantillon :

FLANDRES-ANALYSES (RAMASSAGE)

Méthode

Prélevé par:

Flaconnage :

Résultat

Début d'analyses le : 02/06/2026 15:30
FLANDRES-ANALYSES CEUGNIEZ.X
FLANDRES-ANALYSES

Observations

4 la consommation humaine* FD T 90-520
Température - instantanée in situ (a la Méth.inteme 18.9 oc
sonde)* IPVT-010 :
Micro-organismes revivifiables a 22°C* NF EN ISO 6222 10 UFC/ml
Micro-organismes revivifiables & 36°C* NF EN ISO 6222 Non détecté UFC/mi
Coliformes totaux (méthode par NF EN ISO 9308-1 illisible UFC/100 mt | Reférence : 0 UFC/100 ml
filtration)* (2000) 4
Escherichia coli (méthode par filtration)* | NF EN ISO 9308-1 Hisible UFC/100ml :Limite : 0 UFC/100 ml
(2000)

i i UFCA00ml §Limite :
Entéljoco:]ues intestinaux (méthode par NF EN SO 7899-2 Non détecte mliLimite : 0 UFC/100 ml
filtration)
Analyses complémentaires
Escherichia coli ( B-D-glucuronidase +) NF EN ISO 9308.2 Non détecté zrpnoo
Coliformes totaux (Colilert) NF EN ISO 9308-2 Non détecté rI:rl‘I:‘P/mO

Valeurs limites et références de qualité selon : Arrété du 30 Décembre 2022 relatif aux limites et références de qualité
des eaux brutes et des eaux destinées & la consommation humaine.

Jérémy BOLLENGIER,
Directeur Technique

Ce rapport ne doit pas étre reproduil, sinon en entier, sans ['autorisation du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis a I'essai, tels
qu'ils ont été regus. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par 'accréditation qui sont
identifiés par te symbole *. Flandres-Analyses se dégage de toute responsahilité concernant les informations / données fournies par le client identifiées
dans fe rapport par la mention « donnée client » et larsque le prélévement n'a pas été réalisé par Flandres-Analyses, celies relatives & I'échantilion {nom,

lieu /date/heure de prélévement at matrice).
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AL:é::tasrde Dunkerque " Destinataire : R
de Calais et de Boulogne —
pgur lesst:ontrgles d‘:tgnr':;sphére BOULOGNE MARINA

Mme BRUCHET Caroline
Quai Chanzy

Réf Adm Client :  EJP2P2026-5-611

9 62200 BOULOGNE SUR MER FRANCE )

Le 11/06/2026

RAPPORT D'ANALYSES N° 2026.06.041/01 (v. 2)

Echantillon n°2 . BASSIN AVANT PORT

Informations échantillon :

Type de matrice : . EAU DOUCE Début d'analyses le : 02/06/2026 15:30
Prélevé le : 02/06/2026 a 09:05 Prélevé par : FLANDRES-ANALYSES CEUGNIEZ.X
Acheminé par: FLANDRES-ANALYSES (RAMASSAGE) Flaconnage : FLANDRES-ANALYSES
Réceptionné le : 02/06/2026
Paramétre Méthode Résultat Unité Observations
Prélévement |ns'tantane d_eay destinée FD T 90-520
a la consommation humaine
Température - instantanée in situ (a la Méth.interne 18.6 c
sonde)* IPVT-010 :
Micro-organismes revivifiables & 22°C* NF EN ISO 6222 40 UFC/mI
Micro-organismes revivifiables a 36°C* NF EN ISO 6222 Non détecté UFC/ml
Coliformes totaux (méthode par NF EN ISO 9308-1 UFC/100ml : Référence : 0 UFC/100 ml
filtration)* (2000) Non détecté
Escherichia coli (méthode par filtration)* | NF EN ISO 9308-1 Non détecté UFC/100mi  : Limite : 0 UFC/100 mi
(2000)
i i UFC/100ml | Limite :
Entérpco:ques intestinaux (méthode par NF EN 1SO 7899-2 Non détecte ml i Limite : 0 UFC/100 mi
filtration)
Analyses complémentaires
Escherichia coli ( B—D—glucuronldase +) NF EN ISO 9308-2 Non détecté m’PHOO
Coliformes totaux (Colilert) NF EN ISO 9308-2 Non détecté rr;l1I|°F’/100

Valeurs limites et références de qualité selon : Arrété du 30 Décembre 2022 relatif aux limites et références de qualité  Jérémy BOLLENGIER,
des eaux brutes et des eaux destinées a la consommation humaine. Directeur Technique

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans I'autarisation du laboratoire. Les résuitats ne se rapportent qu'aux objets soumis & I'essai, tels
qu'ils ont été regus. L'accrédilation du COFRAC atteste de ta compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont
identifiés par le symbole *. Flandres-Analyses se dégage de toute responsabilité concemant les infarmations / données fournies par le client identifiées
dans le rapport par la mention « donnée client » et lorsque le prélévement n'a pas été réalisé par Flandres-Analyses, celles relatives & I'échantillon (nom,
lieu /datetheure de prélévement et matrice).

b0 eofrac  Accreditation n°1-1185
1," -, Portée disponible sur

@E } gis www.cofrac.fr -
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- Destinataire : )
BOULOGNE MARINA
Mme BRUCHET Caroline
Quai Chanzy

L 62200 BOULOGNE SUR MER FRANCE )

Le 11/06/2026

RAPPORT D'ANALYSES N° 2026.06.041/00 (v. 2)

Echantilion n°1 :

Type de matrice : EAU DOUCE
Préievé le : 02/06/2026 a 09:18

Acheminé par :
02/06/2026

Réceptionné le :

BASSIN SAUVAGE

informations échantillon :

FLANDRES-ANALYSES (RAMASSAGE)

Début d'analyses le : 02/06/2026 15:30

Prélevé par :

Flaconnage :

FLANDRES-ANALYSES CEUGNIEZ.X
FLANDRES-ANALYSES

Paramétre Méthode Résultat Unité Observations
Prélevement instantané d"ea:n destinée FD T 90-520
& la consommation humaine
Analyses de type A
selon arrété du 30/12/2022
Température - instantanée in situ (a la Meéth.interne 17.3 o
sonde)* IPVT-010 :
Chlore libre - in situ* NF EN ISO 7393-2 <0.10 mg/l
Chlore résiduel total - in situ* NF EN ISO 7393-2 < 0.10 mgll
Micro-organismes revivifiables a 22°C* NF EN 1SO 6222 Non détecté UFC/mi
Micro-organismes revivifiables a 36°C* NF EN 1SO 6222 Non détecté UFC/mi
Coliformes totaux (méthode par NF EN ISO 9308-1 UFC/00ml : Référence : 0 UFC/100 ml
filtration)* (2000) Non détecté
Escherichia coli (méthode par filtration)* | NF EN ISO 9308-1 Non détecté UFC/100 mi  } Limite : 0 UFC/100 ml
(2000)
i i UFCA00 ml | Limite
Entér_ocogues intestinaux (méthode par NF EN 1SO 7899-2 Non détecté ml | Limite : 0 UFC/100 ml
filtration)
B i i UFC/100 ml :
Sporef d'anaérobies sulfitoréducteurs NE EN 26461-2 Non détecte ml : Référence : 0 UFC/100 mi
(ASR)
Aspect - in situ Limpide
Odeur - in situ Inodore
Couleur (méthode visuelle) - in situ Incolore
pH* NF EN 1SO 10523 7.4 U. pH 6.5 < Référence <9.0
Température de mesure du pH 20.1 °C
TAC (titre alcalimétrique complet)* NF EN 1SO 9963-1 29.1 °f
Conductivité a 25°C (correction par 200 < Référence < 1100
compensation)* NF EN 27888 714 pSiem
Température de mesure de conductivité 20.1 °C
eofree  Accréditation n°1-1185
{" -y Portée disponible sur
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flandres-analyses

ZAC de la Grande Porte - 10 Rue des Saveurs - 59180 - CAPPELLE LA GRANDE
TEL : 03 28 65 88 88 - FAX : 03 28 63 91 08

contact@ftandres-analyses. fr

RAPPORT D'ANALYSES N° 2026.06.041/00 (v. 2)

Echantillon n°1 :

BASSIN SAUVAGE

www.flandres-analyses.fr

Parametre Méthode Résultat Unité Observations

 Turbidite* NF EN 1SO 70271 1.7 NFU Limite : 1 NFU

Carbone organique total : NPOC* NF EN 1484 2.51 mg  Reférence : 2 mg/l
:Durete (colo automatlsée)* Méth interne 1E-125 29. 7 °f

Ammonium (colo automatlsee)* ------- N FISO159231 .... -MO 01 mg(NH4)/| Référence : 0.1 mg(NH4)/|

Chlorure (titrimetrie)* NF 1SO 9297 347 mg/ Reference : 250 mghl
Nitrate {colo. automatisée)* NF 1SO 150231 | 12.6 mg(NO3)l |Limite:50 mgNO3}# |
Nitrite (colo. automatisée)* NF 1SO 15923-1 <0.03 mg(NO2)i iLimite:0.5 mgNO2yI
Sulfate (colo. automatisée)* NF 1SO 15923-1 359 mg/l {Reference : 250 mg/l |
Minéralisation métaux a I'acide nitrique* | Méth.interne IE-118 Oui

Aluminium (ICP-MS)* NF EN ISO 17294 2 36.3 pg/l Référence : 200 g/l

Fer (ICP-MS)* NF EN ISO 17294 27 ‘ 27 4 pgfl Référence : 200 pg/l

Manganése (ICP-MS)* NF EN 1SO 17294-2 < 1 0 g/l Référence : 50 pg/l

Extraction COHV 03/06/26

Chloroforme* NF EN ISO 20585 | 17 j}g}i """""""""""""
Bromodichlorométhane NF EN ISO 20595 26 pg/l

leromochlorométhane NF EN 1SO 20595 5.6 ' wl

Bromoforme NFENISOZOSQS ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 36 ...................... ug/l ...............................................................
Tnhalomethanes """""""""""" Calcul 777777777777777777777777777 1 35 VVVVVVVVVVVVVV pg/l Limite = 100 pg/t |
Escherichia coli ( B-D-glucuronidase +) ? NF EN 1SO 9308-2 Non d;tecté :EIJPMOO --------

Coliformes totaux (Colilert) NFEN S0 63082 | | Non détecte rr:lrpnoo """""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Valeurs limites et références de qualité selon : Arrété du 30/12/2022 relatif aux limites et références de

qualité des eaux brutes et des eaux destinées a la consommation humaine.

Directeur Technique

Ce rapport ne dait pas étre reproduit, sinon en entier, sans |'autorisation du (aboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis a l'essai, tels
qu'ils ont &té regus. L'accréditation du COFRAC attesta de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont

identifiés par le symbole

*_ Flandres-Analyses se dégage de toute responsabilité concernant les informations / données fournies par le client identifiées

dans le rapport par la mention « donnée client » et lorsque le prélévement n'a pas été réalisé par Flandres-Analyses, celles relatives & I'échantillon (nom,

lieu /date/heure de prélévement et matrice).
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Jérémy BOLLENGIER,
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